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Nomor

Contoh Uji

Tanggal Terima

Kode Contoh Uji

Tanggal Pengujian

Nama Pemohon

Direktur

Alamat

Untuk Keperluan '.

Berlaku sampai dengan :

Halaman 1 dari 3

LAPORAN HASIL UJI

e7 / LHU t tx t2017

Alat Pemadam Api Ringan ( APAR )
Jenis Pengganti Halon/Clean Agenf ukuran 3 kg dan 6 kg
merek "STARWOAF 11"

04 Agustus 2017

APRI 140102-1 Nlll/2017 dan APR I 1 41 lO2-2N11V2017

23 Agustus 2017

PT Global Mitra Proteksindo

Adi Jaya, SE ( NIK 3603122707730006 )

Jl. Cadas AMD Manunggal No. 99 RT 007 RW 006 Ds. Lebak
Wangi Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang Banten.
TIp (021) 54353513, Fax (021) 54s55904
Email-. info@gmpro.id
Pengujian APAR merek STARWO AF 11 tingkat padam A dan B

11 September2020

1 . Kondisi Pengujian

1.1 . Kondisi angin : kecepatan 0,49 m/detik
1.2. Suhu Udara : 29,8 oC

1.3. Efektifitas : pemadaman berhasil
1.4. Flash back sampai 1 menii : tidak ada
1.5. Daya padam 't A kayu 46 potong ukuran 4x9x45 cm dengan susunan 9 susun

@S Potong + l Potong
1.6. Daya padam 2 A kayu 04 potong ukuran 4 x 6 x 65 cm dengan susunan 10 susun

@6potong+4potong
1.7. DAya padam 3 B bahan bakar minyak 18 liter dengan ukuran bak 80 x 80 x 30 cm
1-8. Daya padam 10B bahan bakar minyak 60 liter dengan ukuran bak 150 x 150 x 30 cm

7t,
2. Hasil Uji

2.1 . Hasil Uji Sifat Fisik Bahan

No. Parameter Satuan Hasil Syarat Metode Uji/Teknik

1 Uji Berat Jenis gr / cm3 1,50
MSDS Pabrik

2. Uji Kelarutan dalam Air ml 75

.l uji Tirik Didih oc
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3. Foto Pengujian

3.1. Kelas A

3.1.1. Pengganti Halon STARWO AF 11 ukuran 3 kg dan 6 kg

Halaman 2 dari 3
Nomor : '-'7 /LHU/txt2017

2.2. Hasil Uji Kinerja Alat

No Parameter
Waklu Pemadam

l\,letode Uji/Teknik
Satuan Hasil Syaral

1. Uji Kelas A
Jenis Pengganti Halon STARWO AF 11

- SV - 30 AF / 3 kg : daya padam 1A
- SV - 60 AF / 6 kg : daya padam 24

detik
detik '17.73

SK Gubernur No. 99
Tahun 2004i

SOP Teknis No.
264t2005

- Efektafatas
Pemadaman
berhasil

- Flash back sampai 1

menit:lidak ada

2 Uji Kelas B

Jenis Pengganti Halon STARWO AF 11

- SV - 30 AF / 3 kg : daya padam 38
- SV - 60 AF I 6 kg : daya padam 108

delik
detik

2,50
10,27

3. Persentase Berat Bahan Terpakai
Presentase Media Terpakai

Satuan Hasil Syaral

a. Uji Kelas A
Jenis Pengganli Halon STARWO AF 11

- SV-30AF/3kg
- SV-60AF/6kg

b. Uji Kelas B

Jenis Pengg:nti Halo, STARWO AF 11

- SV-30AF/3kg
- SV-60AF/6kg

,/o

o/"

%
o/o

51,85
63,74

21,82
63,74

Saat pemadaman Pemadaman selesai/api padamContoh uji

32KeasB
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Halaman 3 dari 3
Nomor : 87 / LHU / tx t2o17

3.2. Kelas B

3.2.1. Pengganti Halon STARWO AF 11 ukuran 3 kg dan 6 kg

4. Kesimpulan

4.1. Contoh uji memenuhi syarat sesuai parameter dari metode uji yang digunakan
4.2. Aayapadam Pengganti Halon STARWOAF 11, SV- 30 AF / 3 kg : 1 A/ 3 B
4.3. Daya padam Pengganti Halon STARWO AF 11, SV - 60 AF I 6 kg :,2 A / 10 B

Jakarta, 11 September 2017

Kebakaran dan

Gaol,S.Sos,MM
1 99008100't

Awal pra pembakaran Saat pemadaman Pemadaman selesailapi padam
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